
 
                            Основные принципы и необходимость содержания  

                            эвакуационных путей и выходов  
                        в надлежащем состоянии 

 
 
 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает 
наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, 
лестничных клеток, должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без 
ключа. 

Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник 
пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей 
эвакуации и спасения людей, ограничения распространения и тушения пожара. 

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: 
•  устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах); 
• размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы на путях 

эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов 
на крышу, а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, блокировать 
люки на балконах и лоджиях квартир; 

• устанавливать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 
хранить инвентарь и материалы; 

•  фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в 
открытом положении, а также снимать их; 

•  изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не 
нормируется или к которым предъявляются иные требования. 

Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в 
эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу. 

 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обес-
печивать безопасную эвакуацию людей.  
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